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Odpowiedz na pytanie nr 2 z dnia 10 grudnia 2014r.

Pytanie

Czy doprowadzenie sieci wysokiego parametru do wezla cieplnego w budynku przy ul. Moniuszki 2 nalezy
wykona¢ poprzez skucie posadzki w pomieszezeniu? Czy dla tego pomicszczenia obowigzuja rowniez
warunki dotyczace wykonania wentylacji oraz kratki Sciekowej?

Odpowieds

Doprowadzenie przylacza wysokiego parametru zasilajacego budynek przy ul. Moniuszki 2 nalezy
zakoiiczy¢ przed $ciang budynku zaworami odeinajacymi. W miejscu polaczenia przewidzie¢ studzienke.
Wewnatrz budynku jest wykonane przylacze z rur o Srednicy 33,7x2,6. Kabel do teletransmisji w rurze
oslonowej nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia wezla przez piwnice, przewiertem przez strop. W
pomieszczeniu wezla nie wykonujemy studzienki chlonnej i wentylagcji.
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